
installation av

VariMax i

befintligt

aggregat med

planrem
Om planrem vill behållas går det
bra om axeldiametern är
densamma. Detta då styrenheten
har reglerbart varvtal.
För att spänna planremmen kan
motorn flyttas lite i sidled.

Om man byter remskiva och
drivrem behövs troligtvis en
mekanisk åverkan genom att
klippa upp plåten för att
drivremmen ska kunna löpa fritt
runt rotorn.

Ring eller maila

oss för offert !

info@ostek.se
0295 - 211 15

Besök www.ostek.se för mer information


